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Diseñar una red de aire comprimido para una empresa que se dedica al montaje de 
electrodomésticos y que tiene una nave formada por dos salas. Una sala se emplea para el 
ensamblaje y la otra se emplea como taller de pintura, según se muestra en la figura 1. 
 
 

 
Fig 1.: Dimensiones de las salas y disposición de compresor 

 
Las herramientas que se van a utilizar en el taller de ensamblado son: 

 

 
 
En la sala de secado  se van a utilizar 5 pistolas automáticas que consumen 5 l/s cada una. 
 
Por razones constructivas el compresor se ha de colocar próximo a la sala de pintura como que 
se indica en la figura 1 proporcionando una presión de 7 bares. Las líneas de servicio han de 
estar separadas a una distancia máxima de 7 m. 
 
Para el dimensionamiento de la red se considerará que las pérdidas en las línea principal no 
pueden ser superior a 0.07 bar y en la línea de servicio de 0.03 bar. 
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Fig 2.: Dimensiones de tubería según ISO 65 

 
 

 
Fig 3.: Longitudes equivalentes para accesorios  


